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FRAGMENT ELEWACJI BUDYNKU C-1

1. Okna przeciwpozarowe:
Wymiana istniejacych okien na okna przeciwpozarowe state
spetniajace wymagane parametry szczelnosci ppoz. jak dla
kurtyn przeciwpozarowych - E1120.

Uwaga: Przed przystapieniem do zamowienia stolarki nalezy
wykonac¢ obmiar na miejscu budowy.

2. Kratka wentylacyjna:
Wymiana istniejacej kratki wentylacyjnej na spetniajaca wymogi
ppoz. Wykonana z materiatu peczniejagcego pod wptywem
wysokiej temperatury i wytwarzajgcego izolacyjng piane
ogniochronng uniemozliwiajacg przedostawanie sie dymu i ognia.

3. Agregaty:
Uporzadkowanie i odsuniecie istniejacych agregatow.
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Aktualizacja projektu "Przystosowanie pawilonu C-1 i C-2 AGH w Krakowie
do aktualnych przepisdw przeciwpozarowych"
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